
СХЕМА ПОВЕРКИ РАСХОДОМЕРА ГАЗА
Диапазон ПогрешностьSuperFlow ∆∆∆∆Р 0...250 кПа ±0,2% показания

  ∆∆∆∆Р     Р        t Р 0...16 МПа ±0,2% показания
t -40...+50°С ±(0,25°С+ТСП)

∆∆∆∆Р Р t

PGM PGXH/HTP1 MC5-R ATC-156 B
Задание ∆∆∆∆Р Задание Р Имитация ТСП Задание t

±(0,04%П + 0,01%Д) ±(0,04%П + 0,01%Д) ±(0,03%П + 0,05°С) ±0,04°С
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